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Q1
FR300
FR 300
1P
63A

F1
Ochronnik
320V
In =  5kA , Up 1,2kV
I = 60kA,  8/20µs

Q2
P300
4P
25A

Q1
S 301 B
1P
16A
6000A

Q2
S 301 B
1P
16A
6000A

Q3
S 301 B
1P
16A
6000A

Q4
S 301 B
1P
16A
6000A

Q5
S 301 B
1P
10A
6000A

Identyfikacja urządzenia F1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Identyfikacja złączy

Opis Ochronnik I+II RCD
typ AC

Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Oświetlenie

Obwód - Moc 2kW 2kW 2kW 2kW 0,5kW

Przewód - Przekrój 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x1,5 mm2

Typ kabla YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo

Nr pomieszczenia 0.01, 0.02 1.01, 1.02, 1.10 1.03 1.04 0.01, 0.02, 1.11

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 230/400

Moc zainstalowana 13 kW
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Q6
S 301 B
1P
10A
6000A

Q3
P300
4P
25A

Q7
S 301 B
1P
16A
6000A

Q8
S 301 B
1P
16A
6000A

Q9
S 301 B
1P
16A
6000A

Q10
S 301 C
1P
16A
6000A

Q11
S 301 B
1P
10A
6000A

Q12
S 301 B
1P
10A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q6 Q3 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

Identyfikacja złączy

Opis Oświetlenie RCD
typ AC

Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Suszarka do rąk Oświetlenie Oświetlenie

Obwód - Moc 0,5kW 2kW 2kW 2kW 2kW 0,5kW 0,5kW

Przewód - Przekrój 3x1,5 mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2

Typ kabla YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo

Nr pomieszczenia 1.02, 1.03, 1.10 1.05, 1.08, 1.09 1.06 1.06 1.07 1.01, 1.04, 1.08,
1.09

1.05, 1.06, 1.07
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Q4
P300
4P
25A

Q13
S 301 B
1P
16A
6000A

Q14
S 301 B
1P
10A
6000A

Q15
S 301 B
1P
16A
6000A

Q16
S 301 B
1P
16A
6000A

Q5
P300
4P
40A

Q17
S 301 B
1P
10A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q4 Q13 Q14 Q15 Q16 Q5 Q17

Identyfikacja złączy

Opis RCD
typ A

Szafa PD (LAN,
CCTV)

Centrala alarmowa
SSWiN

Gniazda 230V DATA Gniazda 230V DATA RCD
typ AC

Oświetlenie
pomieszczeń

biblioteki

Obwód - Moc 1kW 0,5kW 2kW 2kW 0,5kW

Przewód - Przekrój 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x1,5 mm2

Typ kabla YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo

Nr pomieszczenia 1.06 1.10 1.02, 1.10 1.03, 1.04
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UWAGA:
- część istniejącego okablowania parteru nie podlegająca przebudowie
- przed przebudową istniejącej rozdzielni należy sprawdzić wszystkie 
  obwody które zasila oraz w porozumieniu z Inwestorem zostawić
  lub zrobić nowy podział obwodów ze względu na dwa układy 
  licznikowe
- po wykonaniu nowej rozdzielni RG należy dokonać pomiarów 
  elektrycznych wszystkich obwodów (w tym pozostających obwodów 
  parteru): pomiar rezystancji izolacji, pomiar ochrony
  przeciwporażeniowej wyłączników różnicowoporądowych oraz
  nadmiarowoprądowych, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar
  urządzeń piorunochronnych
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Q18
S 301 B
1P
10A
6000A

Q19
S 301 B
1P
10A
6000A

Q20
S 301 B
1P
16A
6000A

Q21
S 301 B
1P
16A
6000A

Q22
S 301 B
1P
16A
6000A

Q23
S 303 C
3P
25A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23

Identyfikacja złączy

Opis Oświetlenie
pomieszczeń

czytelni

Oświetlenie
pomieszczeń

gospodarczych i
czytelni

Gniazda 230V
pomieszczeń

biblioteki

Przepływowy
podgrzewacz wody

w bibliotece

Gniazda 230V
pomieszczeń

biblioteki i czytelni

Gniazdo siłowe na
zewnątrz budynku

Obwód - Moc 0,5kW 0,5kW 2kW 2kW 2kW 6kW

Przewód - Przekrój 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 5x4mm2

Typ kabla YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo

Nr pomieszczenia
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Lista Materiałów Cennik: 02/03/2015           

Ilość rozdzielnic: 1

Lista urządzeń Legrand

Producent Referencja Opis Ilość

Legrand 001390 ZAMEK DO DRZWICZEK EKINOXE 1 x 8 1 

Legrand 001660 OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA 3 

Legrand 003143 SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V 1 
Legrand 004310 ROZŁ. IZOL. FR 301 63 A 1 

Legrand 008993 WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25 A 30 mA AC 2 

Legrand 008994 WYŁ. RÓŻNIC. P 304 40 A 30 mA AC 1 

Legrand 009140 WYŁ. RÓŻNIC. P 304 25 A 30 mA A 1 
Legrand 603953 OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P 1 

Legrand 605508 WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA 8 

Legrand 605510 WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA 13 

Legrand 605610 WYŁ. S 301 C 16 1P 16 A 6 kA 1 
Legrand 605652 WYŁ. S 303 C 25 3P 25 A 6 kA 1 

Legrand 607068 ROZDZ. WNĘK. EKINOXE TX 4 x 18 BIAŁA 1 
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Podliczenie handlowe Cennik: 02/03/2015           

Ilość rozdzielnic: 1

Materiał

Cennik 3678.83 PLN   

Całk. cena netto mater. Legrand 10.00 % 3310.95 PLN   

Całk. koszt netto pozost. mater. 0.00 PLN   

Całość materiałów 3310.95 PLN   

Całk. koszt przewodów 8.00 % 264.88 PLN   

Koszt całk. materiałów 3575.82 PLN   

Całk. marża brutto 7.00 % 269.15 PLN   

Całk. sprzadaż materiałów 3844.97 PLN   

Szacunkowy koszt prefabr.

Całk. liczba godzin 3.76 Godz.

Całk. szacunk. koszt prefabr. 20.00 PLN   /h. 75.20 PLN   

Całk. koszty transp. 0.00 PLN   

Wartość projektu

Całk. cena netto projektu 3920.17 PLN   
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